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检 测 报 告

报告编号 A2180162093110C

连云港市赛科废料处置有限公司

连云港市赛科废料处置有限公司

连云港市灌南县堆沟港镇 (化学工业园 )
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委托单位

受检单位

受检单位地址

样品类型

报告用途 自检 (年度 )

废水

淮 安 市

淮安市华测检测技术有限公司

Q/CTILD-HACEDD-0034-F05

限 公 司

No。 198177CCAC

淮安市清河区水波口大道 121号

版本/版次:1.0

检验拉Ⅱ专用章
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报 告 说 明
报告编号 A218o162θ ”l1oC
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1.本报告不得涂改、增删,无签发人签字无效。

2.本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。

3,未经 cTI书面批准,不得部分复制捡测报告。

4.本报告未经同意不得作为商业广告使用。

5,本报告只对本次采样/送检样品检测结果负责,报告中所附限值标准均由客户提供,仅供

参考。

6.除客户特别申明并支付样品管理费,所有超过标准规定时效期的样品均不再留样。

7,除客户特别申明并支付记录档案管理费,本次检测的所有记录档案保存期限六年。

8.对本报告有疑议,请在收到报告 10个工作日内与本公司联系。

9.检测地点:CTI实验室中国淮安市清河区水波口大道 121号 。

淮安市华泔检闽技术有限公司
联系地址:淮安市清河区水渡口大道 121

邮政编码:”30os

检测委托受理电话:Os17~89⒇ 呢26

报告质量投诉电话:Os17-899o92go

传真:Os17~⒆9o9229

带刂:

核 :

寒 色西
发 :

奴浅沼
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签编

审 芹点
签发人职位 :

签 发 日 期 :

实验室 QA

2019/04/28

淮安市华测检测技术有限公司

Q/CTILD-HAcEDD~0o34~Fo5

淮安市清河区水渡口大道 121号

版本/版次:1,0
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GT1

报告编号 A21gO162o931IOC

聍:裣门点位日 (项 目所在地位旦 :

佥测 结 果

东经 119乃” 11°北纬“.382151° )
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淮安市华测检测技术有限公司

Q/CTILD-HACEDD~0034~F05

说明:★废水采样点

淮安市沽河区水波口大道 121号

云港谛赛科戚料处

版本/版次:1,0
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GTI艋撇憔涮

检 测 结 果
报告编号 A21gO1620” 11oc
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l。

“ND” 表示未检出。

2.汞、镉、铬、砷、铅为第一类污染物,需要在车间或车间处理设施排放口采样,否则不
予评价,采样点位由客户指定。
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淮安市华测检测技术有限公司

Q/CTILD-HACEDD~0034~FO5

淮安市沽河区水波口大道 121号

版本/版次:1,o

表 ⒈

样品信息 :

样品类型 废水 采样人员 蔡洋洋、陈宏伟
采样点名称 污水处理站总排口W1 样品状态 微黄、无明显异味、微浑浊、无浮油
丞样时间   |2o19ˉ∝̄19 1258 检测日其习 2019ˉ 04~19^ˇ 2o19-04~24

检浏结果:

样品编号 检测项目 结果

《污水排入城镇下

水道水质标准》

GB/T319629015

表 lB级

项

定

单

判
单位

HA⒘ 0217o11 pH值 7,55 6.5~9,5 合格 无量纲
HAⅢ 0217oo5 悬浮物 26 400 合格 mg/L

HAL40217001
化学需氧量 16 500 合格 mg/L

氨氮 4.72 45 合格 mg/L
IIAL40217o09 汞 2.3× 10-4 0.005 合格 mg/L
HAL402170o1 总磷 0.30 8 合格 mg/L
HAL40217oo7 镉 3× 10-4 0.05 合格 mg/L
HAL40217oo9 石申 1.4× 10ˉ

3
0.3 合格 mg/L

HAuo217o07 铅 ND n
υ 合格 m酽L

铬 ND 1.5 合格 mg/L
HAL402170o3 石油类 o。 15 15 合格 mg/L
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C丁1篮溅憔涮

检 测 结 果
报告编号 A2180162o9311oC

表 2:
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1.“ ND” 表示未检出。

2.汞、镉、铬、砷、铅为第一类污染物,需要在车间或车间处理设施排放口采样,否则不
予评价,采样点位由客户指定。
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淮安市华测检测技术有限公司

Q/CTILD-HAcEDD~oo34~FO5

淮安市泔河区水演口大逍 121号

版本/版次:1.0

样品倌息:

罗品类型   |废 /k 采 洋人员 蔡洋洋、陈宏伟

塑 l丕盟昱早味、微浑浊、无浮油
采样点名称 污水处理站总排口W1 样品状态

10∶ 07 检氵则日丿胡 2019~o4~2o冖 2̌0I9~04~94
口曰坩呆:           ~~~~~~~~~— ——___ˉ =ェ二二

样品编号  | 检测项目 结果

《污水排入城镇下水

道水质标准》

GB/T31962~2o15

表 1B级

项

定

单

判
单位

HAL40217o12 pH值 7.54 6,5~9.5 合格 无量纲IIAL40217oo6 悬浮物 32 400 合格 mg/L

IIA⒘0217oo2
化学需氧量 500 合格 mg/L

氨氮 4.18 45 合格 mg/L
HAL4o217o1o 汞 1.1× 1o-4 0.005 合格 mg/L
IIAI/+o2170o2 总磷 0.84 8 合格 mg/L
IIAL4o2I7oo8 镉 3× 104 o.05 合格 mg/L
HALzIO217o10 砷 1.0× 1o-3 0.3 合格 mg/L

HA△40217oo8
铅 ND 0.5 合格 mg/L
铬 ND

合格 mg/L
HAL40217oo4 石油类 0,10 15 合格 mg/L
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C丁1艇澳憔涮

报告编号 A21gO162093HOc

检 测 结 果
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淮安市泔河区水汶口大道 12I号

版本/版次:1.0
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淮安市华测检测技术有限公司

Q/CTILDˉ HAcEDD~oo34~FO5

狡 3:

曰试方法及检出限、仪琴设备 :

检测标准 (方法)名称

及编号 (含年号)

仪器设备

名称、型号及编号

水质 pH值的测定

玻璃电极法

GB692oJ986

便费式单通道多参

效分析仪

HQ30D

m2o190291
水质 悬浮物的测定

重量法

GB lI9o⒈ 1989

电子天平

BT125D

Tm2o140496
水质 化学需氧虽的测定

重铬酸盐法

HJ828~2o17

标准 cOD消解器

KHCOD△ 2

TTE20171o84

水质 汞、砷、冂、铋和锑的测定

原子荧光法

HJ694~2o14

原子荧光光度计

AFs~97oo

TⅢ20141365

水质 氨氮的测定

纳氏试剂分光光度法

HJ535~2oo9

货外可见分光光度

计 (uV〉

UVˉ75o4

TTB20171231

水质 总磷的测定

钼破铵分光光度法

GB/T11893~1989

紫外可见分光光度

计 (UV〉

UVˉ95(》 4

m2o17123I
《水和废水监测分析方法》(第 四版增补

版)国家环保总局 (20Φ )石墨炉原子吸

收法 3,4.7(4)

水质 汞、砷、硒、铋和锑的涮定

原子荧光法

HJ694~2o14

原子荧光光度计

AFs-970o

mE2o141365
前处理方法:水质 金属总量的消解

微波消解法 HJ臼8~2013

水质 32种元紊的测定 电感耦合等离子

体发射光谱法 HJ″⒍⒛15

电感柄合等离子体

光谐仪 (ICP)

7300DV

Tm2o160249
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报告编号 A21gO16⒛叨Ⅱα

接上表:

检 测 结 果

第 7页共 7页

闩试方法及检出限、仪罟设备:

样品类型 检测项 冂
立测标准 (方法 )名 i

及编号 (含年号 )

方法

检出限

仪器设备

名称、型号及编号

废水

铬

前处理

徼

κ质 32j

体J

0法:水质 金属总量的消解

皮消解法 HJ臼 8~⒛ 13

9元素的测定 电感耦合等离子

之射光谱法 HJ99⒍⒛15

o,03

mg/L

电感祸合等离子体

光谐仪 (ICP)

73∞DV

m2o160249

石油类

水质 了油类和动植物油类的测定

红外分光光度法

HJ637~2o18
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红外分光汨J油仪

JDsJ O6u+

TTE2o14o758

|

淮安市华测检测技术有限公司

Q/CTILDˉ HACEDD~0o34~FO5

乐料报告结束料衤

淮安市沽河区水波口大道 121号

版本/版次:1.0
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